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2 Безопасность и окружающая среда 
 

2.1. Сведения о данном документе 
 

Символы и обозначения 
 

Обозначение  Описание  

 
Предупреждение, степень опасности, 
соответствующая предупреждению. 

Предупреждение! Опасность увечья. 

Внимание! Опасность получения травм 
или повреждения оборудования. 

 Соблюдайте установленные меры 
предосторожности. 

 
Примечание: Основные или подробные 
сведения. 

1. ...

2. ... 

Действие: дальнейшие шаги в строго 
определѐнной последовательности. 

> ... Действие: шаг или возможный шаг. 

– ... Результат действия. 

Меню Элементы прибора, дисплей прибора или 
программный интерфейс. 

[OK] Кнопки управления прибором или кнопки 
программного интерфейса. 

... | ... Функции/пути в меню 

“...” Примеры записей. 
 
 

Предупреждение 

Обращайте особое внимание на сведения, отмеченные 
следующими предупреждениями. Соблюдайте установленные 
меры предосторожности. 

 

Обозначение Описание 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
указывает на обстоятельства, которые 
могут привести к порче прибора 

 
 

 ВНИМАНИЕ 
обозначает возможность получения 
травм 
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2.2. Обеспечение безопасности 
 

 Работайте с прибором аккуратно, используйте прибор 
исключительно по назначению и исключительно в пределах 
параметров, приведѐнных в таблице технических данных. 
При работе с прибором не применяйте усилий. 

 

 Измеряемые объекты или среда измерений также могут 
представлять определѐнный риск: При проведении 
измерений руководствуйтесь правилами безопасности, 
установленными в вашей отрасли. 

 

 Не проводите контактных измерений на не изолированных 
деталях, а также на деталях под напряжением. 

 

 Не допускайте хранения прибора в непосредственной 
близости от растворителей. Не используйте 
влагопоглотителей. 

 

 Техническое обслуживание и ремонт данного прибора 
следует выполнять в строгом соответствии с инструкциями, 
приведѐнными в данной документации. Строго следуйте 
установленным процедурам. Используйте только 
оригинальные запасные части Testo. 

 

 Указанные на зондах температурные значения имеют 
отношение только к измерительному диапазону сенсоров. 
Не подвергайте рукоятки и кабели питания температурам 
свыше 40°C (104°F) за исключением случаев, когда это 
явным образом допускается. 

 

 По завершении последнего измерения дайте зондам и 
корпусам зондов достаточно остыть во избежание 
получения ожогов от прикосновения к наконечникам и 
корпусам зондов. 

 

 Ненадлежащее использование аккумуляторов может 
привести к порче прибора или причинению увечий в 
результате скачков напряжения, возгорания или вытекания 
химических веществ. Во избежание такого рода опасности 
необходимо соблюдать следующие инструкции: 

 Используйте прибор исключительно по предназначению 
и в соответствии с Руководством пользователя. 

 Не замыкайте контакты прибора, не разбирайте прибор 
и не вносите в прибор конструктивных изменений. 

 Не подвергайте прибор высоким нагрузкам, воздействию 
воды, пламени, а также температурам свыше 60°C. 
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 Не храните прибор в непосредственной близости от 
металлических объектов. 

 Не используйте негерметичные или повреждѐнные 
аккумуляторы. При попадании кислоты аккумулятора на 
кожу: Тщательно промойте поражѐнный участок водой и 
при необходимости обратитесь к врачу. 

 Заряжайте аккумуляторы в приборе или используйте 
рекомендованное настольное зарядное устройство. 

 Немедленно прекратите процесс зарядки, если зарядка 
не завершена в установленное время. 

 В случае ненадлежащей работы или при появлении 
признаков перегрева немедленно извлеките аккумулятор 
из измерительного прибора/зарядного устройства. 
Внимание: Аккумулятор может быть горячим! 

 

Использование 

 Перед началом использования внимательно прочтите 
данный документ и ознакомьтесь с данным прибором. Во 
избежание травм и повреждения прибора особое внимание 
следует уделять технике безопасности и предупреждениям. 

 Храните данный документ в легкодоступном месте для 
удобства получения необходимых сведений.  

 Передавайте данный документ всем следующим 
пользователям прибора. 

 

2.3. Защита окружающей среды 
 

 Утилизируйте аккумуляторы/отработавшие батареи в 
соответствии с официально установленными требованиями. 

 

 По окончании срока службы прибор необходимо отправить 
в компанию по утилизации электрических и электронных 
устройств (в соответствии с требованиями страны 
эксплуатации) или в Testo. 
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3 Технические условия 
 

3.1. Использование 
 

Прибор testo 480 – это прибор для измерения климатических 
параметров. Прибор testo 480 идеально подходит для 
измерения уровня комфортности в части анализа 
микроклимата на рабочих местах, для измерения расхода в 
вентиляции и системах кондиционирования воздуха. 

Прибор предназначен для использования исключительно 
квалифицированным персоналом. 

Прибор непригоден для работы во взрывоопасных средах! 
 

3.2. Технические данные 
 

Портативный прибор 
 

Характеристика Значение 

Параметры 
измерений 

 Температура (°C, °F, разница-°C, 
разница-°F) 

 Влажность (%ОВ, тр°C, тр°F, 
смоченного термометра в °C, 
смоченного термометра в °F, г/м

3
, 

г/фут
3
, г/кг, г/фунт, кДж/кг, БТЕ/фунт, 

ппм, об. %) 

 Скорость потока (м/с, фут/м) 

 Давление (Па, гПа, мбар, кПа, бар, 
фунтов/дюйм2O, дюймов Hg, мм H2O, 
Торр) 

 CO2 (ппм, об. %) 

 Освещѐнность (Люксы, фут-канделы) 

Подсоединяемые 
зонды 

 2x температурных (термопара типа К) 

 1x дифференциального давления 

 3x зонда с цифровым выходом 
(скорость потока, влажность, 
температура, CO2, освещѐнность и 
абсолютное давление) 
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Характеристика Значение 

Интерфейсы  Мини-SD 

 Инфракрасный для принтера testo 

 Карта SD 

 Подключение питания от сети 

Внутренний объѐм 
памяти 

Для прибл. 10000 протоколов измерений 

Ресурс 
аккумулятора 

8 часов (портативный прибор без зонда с 
интенсивностью подсветки дисплея 50%) 

Измерительный 
цикл 

0,5 с. 

Рабочая 
температура 

0 - +40°C 

Температура 
хранения 

-20 - +60°C 

Размеры 81 мм x 235 мм x 39 мм 

Материал корпуса АБС, нержавеющая сталь с 
гальваническим покрытием 

Масса Прибл. 435 г. 

Класс защиты IP 30 (с подсоединѐнными зондами) 
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Встроенное измерение (при 22°C, ±1 цифра) 

Характеристика Значение 

Температура (тип 
термопары – K, 
измерение во 
внутренней 
контрольной точке: 
диапазон 
измерения – 0 - 
+40°C, погрешность 
– ±0,5°C) 

Диапазон измерения: -200,0 - +1370,0°C 

Погрешность: ±(0,3°C + 0,1% от 
измеренного значения) 

Разрешение: 0,1°C 
  

 
Сведения о погрешности 
приведены для аналогичных, 
стабильных состояний 
температуры. При подсоединении 
блока питания, зарядке 
аккумулятора или добавлении 
дополнительных зондов с 
цифровым выходом указанное 
значение может быть временно 
искажено, и могут возникнуть 
дополнительные ошибки. 

  

 

Дифференциальное 
давление 

Диапазон измерения: -25 - +25 гПа 

Погрешность
1
: ±(0,02 гПа + 1% от 

измеренного значения) 

Разрешение: 0,002 гПа 

Абсолютное 
давление 

Диапазон измерения: +700 - +1100 гПа 

Погрешность: ±3 гПа 

Разрешение: 0,1 гПа 

                                                           

1 Только при положительных значениях давления 
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Стандарты, испытания, гарантия 
 

Характеристика Значение 

Директива ЕС 2004/108/EC 

Вибрация IEC 60068-2-6 

Гарантия 2 года, условия гарантии: см. 
www.testo.ru/warranty 

 
 

Блок питания (0554 8808) для длительных измерений и для 
зарядки аккумулятора 

Характеристика Значение  

Выходное 
напряжение 

5 В / 4 А 

Директива ЕС 2004/108/EC 

Период гарантии 2 года, условия гарантии: см. 
www.testo.ru/warranty 

Литиевый аккумулятор 

Характеристика Значение 

Варианты зарядки В приборе 

Ток зарядки Макс. 2,5 A на аккумулятор 

Ток разрядки Макс. 1,5 A на аккумулятор 

Время зарядки 3-4 ч. 

Срок службы 
аккумулятора 

8 часов (для портативного прибора без 
зонда с интенсивностью подсветки 
дисплея 50%) 

Окружающая 
температура 

0 – 40 °C / 32 – 104 °F 

Температура при 
длительном 
хранении 

<23°C / <73°F 

Директива ЕС 2004/108/EC 

Период гарантии 2 года, условия гарантии: см. 
www.testo.ru/warranty 

 

http://www.testo.ru/warranty
http://www.testo.ru/warranty
http://www.testo.ru/warranty
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4 Описание прибора 
 

4.1. Обзор 
 
 

4.1.1. Портативный прибор 

 
 

1 Дисплей 

2 Интерфейс мини-USB (правая сторона прибора) 
 
 

3 Кнопки управления и сенсорная панель (поле навигации) 

4 Слот карты SD (правая сторона прибора) 
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5 Магнитный фиксатор (на задней панели) 
 

 ВНИМАНИЕ 

Опасность повреждения оборудования от сильного 
магнитного воздействия! 

 Держите прибор на как можно большем расстоянии от 
оборудования, которое может быть повреждено в 
результате магнитного воздействия (например, 
электрокардиостимуляторы, мониторы, компьютеры или 
кредитные карты). 

 

 
 
 
 
 

4.1.2. Разъѐмы и интерфейсы прибора 

Верхняя часть 
 

 
 

1 Гнѐзда для зондов с цифровым выходом 

2 Интерфейс ИК для печати на принтере testo (№ заказа – 
0554 0549) 

 

 ВНИМАНИЕ 

Инфракрасное излучение: риск получения травмы! 

 Не направляйте инфракрасный луч на глаза! 
 

Нижняя часть 

 
 

1 Разъѐм TC для температурного зонда с термопарой типа K 
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2 Штуцеры для измерения дифференциального давления (на 
приборе отмечены +/-) 

3 Гнездо питания 

4 С/д-индикатор состояния, гнездо питания 

Состояние Разъяснение 

С/д-индикатор 
не горит 

Зарядка аккумулятора не выполняется 

С/д-индикатор 
активен, 
светится 

Выполняется зарядка аккумулятора 

С/д-индикатор 
активен, редко 
мигает 

Зарядка аккумулятора не выполняется, 
превышена допустимая температура 
прибора/аккумулятора 

С/д-индикатор 
активен, часто 
мигает 

Зарядка аккумулятора не выполняется, 
аккумулятор неисправен 

4.1.3. Управление 
 

Кнопка Функции 

[ ] Включение и выключение прибора 

[ ] 

Для работы с сенсорной панелью используются 
следующие символы. См. Навигация по меню, стр. 
20. 

Для прокрутки вверх/вниз подвигайте пальцем по 
сенсорной панели. 

 

[ ]  Проведите пальцем по сенсорной панели 

сверху вниз: прокрутка вниз. 

Проведите пальцем по сенсорной панели 
снизу вверх: прокрутка вверх. 

 

[ ]  Проведите пальцем по сенсорной панели 

слева направо: прокрутка вправо. 

Проведите пальцем по сенсорной панели 
справа налево: прокрутка влево. 

 

[ ]  Для подтверждения выбора слегка коснитесь 

сенсорной панели. При подтверждении Вы 
должны услышать щелчок, схожий с нажатием 
кнопки. 

[Esc] Возврат, отмена функции 
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Кнопка Функции 

[ ] Открытие Главного меню и сохранение настроек 

[–] 

Программируемая кнопка для быстрого доступа к 
наиболее часто используемой функции. По 
умолчанию данная кнопка не запрограммирована. 
Запрограммируйте кнопку, см. Выполнение 
настроек, ср. 23. 

[ ] Будет открыт Проводник, см. Проводник,стр. 29. 

 

4.1.4. Дисплей 

Строка состояния и вкладки 

 
 

1 Строка состояния (тѐмный серый фон):  

Обозначение Описание 

 Карта SD в прибор не установлена 

 Печать 

 Дата и время 

 Работа от аккумулятора 

Цветовая индикация оставшейся ѐмкости и 
пиктограмма уровня зарядки аккумулятора 
(зелѐный = 5-100 %, красный = < 5%) 

 Работа от сетевого источника питания 

Индикация оставшейся ѐмкости 
аккумулятора: см. выше 
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2 Вкладки: 

Имя вкладки Описание 

 (Вкладка 
Избранное) 

Вкладка Избранное – это 
фактическая рабочая область 
прибора. См. Вкладка Избранное, 
стр. 27. 

Здесь значения измерений, 
полученные различными зондами, 
могут быть объединены в одно 
измерение. Также данная область 
служит для запуска, сохранения и 
печати измерительных программ. 

Int Отображаются значения измерений 
внутренних сенсоров и 
подключѐнных зондов-термопар. 

-881 (пример: 

серийный номер 
зонда) 

Для каждого подключѐнного зонда 
на дисплей выводится 
дополнительная вкладка со 
значениями измерений зонда и 
расчѐтными параметрами. Порядок 
вкладок на дисплее соответствует 
порядку подсоединения зондов к 
прибору. 

3 Поле "Info" регистрационных вкладок: служит для 
просмотра выбранного места/точки измерения. 
Просматриваемая точка измерения доступна для выбора в 
Проводнике, см. Проводник, стр 29. 

Вид представления Измерение 
 

 
 

1 Номер строки
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2 Значение измерения

3 Индикация отображения значения измерения во вкладке 
Избранное. 

4 Обозначение зонда 

5 Ед. изм. 

6 Параметр измерения 

Вид представления Измерение может быть изменѐн 
индивидуально для каждой вкладки, см. Настройка 
отображения значений измерений, стр 25. 

 

5 Первые шаги 
 

5.1. Начало работы 
 

Первая зарядка аккумулятора 

Прибор testo 480 поставляется с частично-заряженным 
аккумулятором. Перед первым использованием прибора 
полностью зарядите аккумулятор. 

1. Вставьте блок питания в гнездо питания (3). 
 

 
 

 

2. Вставьте штепсель блока питания в розетку. 

 Начнѐтся процесс зарядки аккумулятора: загорится СД-
индикатор состояния (4). 

 Аккумулятор полностью заряжен: СД-индикатор (4) 
погаснет. 

3. Отсоедините прибор от блока питания. 

 Прибор будет готов к работе после первой зарядки 
аккумулятора. 

 

Включение 
 

1. Включите прибор нажатием [ ]. 

 Будет показан стартовый экран. 
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При первом использовании или после возврата к заводским 
настройкам будет автоматически открыто меню Ввода в 
эксплуатацию. Установите требуемый язык Меню. 

 Для доступа к нужному списку выбора нажмите [ ]. 

2.  Выберите язык с помощью [ ] и подтвердите выбор 

нажатием [ ]. 

 Язык прибора будет изменѐн. 

3.  Установите дату и время с помощью [ ] и [ ] и 

подтвердите нажатием [ ]. 

4.  Выберите единицы измерения ИСО/США с помощью [ ] и 

подтвердите выбор нажатием [ ]. 
 
 

 
Данная настройка относится только к измеренным 
значениям и при необходимости  может быть выбрана 
индивидуально для каждого измеряемого значения. 

 
 

5. [ ] → Сохранить и закрыть. 

 Отображаются текущие значения измерений. Теперь 
прибор готов к работе. 

 
 

Выключение 

 
При выключении прибора несохранѐнные значения 
измерений будут утрачены. 

 Отключите прибор нажатием [ ]. 
 

Подсоединение зондов/сенсоров 

Зонды будут автоматически распознаны прибором. 

Убедитесь в надѐжности подсоединений, но не прикладывайте 
усилий! 

 Вставьте разъѐм зонда в соответствующее гнездо. 

 В нижней части прибора: зонд-термопара (тип K) 

 В верхней части прибора: зонд с цифровым выходом: 
 
 

 
Подключаемые разъѐмы с фиксаторами предохраняют 
цифровые зонды от случайного отсоединения от 
прибора. 

 
 

 Подсоедините напорные трубки к + и к -. 
 

 
Внимание! Опасность увечья в результате срыва 

напорной трубки с гнезда! 

 Убедитесь в надѐжности подсоединения. 



 

19 

 
 

Отсоединение зондов 

Зонд-термопара (TC): 

 Извлеките соединительный разъѐм из гнезда. 

Зонд с цифровым выходом: 

1. Сдвиньте наружную муфту и ослабьте фиксатор 
подключаемого разъѐма.

2. Извлеките соединительный разъѐм из гнезда. 

 
 

 

Подсоединение блока питания 

Питание прибора автоматически осуществляется от блока 
питания, если он подсоединѐн к прибору. 

 
При работе от блока питания прибор может 
нагреваться. Это может повысить погрешность 
измерений с использованием зонда-термопары. 

1. Вставьте разъѐм блока питания прибора (№ заказа – 0554 
8808) в гнездо питания с нижней стороны прибора. 

2. Вставьте штепсель блока питания в розетку. 

 Питание прибора будет осуществляться от блока питания, 
при этом автоматически начнѐтся процесс зарядки 
аккумулятора. 
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5.2. Знакомство с прибором 
 

5.2.1. Навигация по меню 
1. Нажмите [ ]. 

 Будет открыто меню Опции. Выбранная функция будет 

выделена белым фоном. 

 
 

2. Выберите навигацию/функцию: 

 [ ] Проведите пальцем по сенсорной панели вниз для 

выбора элемента меню. 

 [ ] Для подтверждения выбора слегка коснитесь 

сенсорной панели. 

 Нажмите [Esc] для отмены данного действия и перехода 
в Режим измерений. 

Краткая форма 

В данном документе используется краткая форма для 
описания шагов работы (например, для вызова функции). 

Пример: вызов функции Мин/Макс  

Краткая 
форма 

[ ] → Экранное меню → Мин/Макс. 

Необходимые 
шаги 

1. Открытие 
Главного 
меню:  

[ ]. 

2. Выберите меню 
Экранное меню:  

[ ]. 

3. Подтвердите 

выбор: [ ]. 

4. Выберите меню 
Мин/Макс: 

[ ]. 

5. Подтвердите 

выбор: [ ]. 
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5.2.2. Вызов функций 
 
 

1. Выберите функцию: [ ]. 

 Выбранная функция будет выделена рамкой. 

2. Подтвердите выбор: [ ]. 

 Выбранная функция будет открыта. 

5.2.3. Выход из меню 
 Нажмите [Esc]. 

 
Во избежание утраты введѐнных данных или данных 
измерений будет показан диалог с запросом о 
подтверждении, который необходимо подтвердить 
нажатием [ ]. 

Или 

 [ ] → Сохранить и закрыть. 
 
 
 
 

5.2.4. Переход к другой вкладке 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выберите требуемую вкладку: [ ]. 

 Выбранная вкладка станет активной, все остальные вкладки 
будут выделены серым цветом. 

5.2.5. Ввод значений 
Для некоторых функций требуется ввод значений (цифр, 
единиц измерения или символов). В зависимости от 
выбранной функции ввод значений осуществляется с 
использованием либо списка полей, либо редактора ввода. 

Список полей 
 

 
1. Выберите значение, которое нужно изменить (цифровое 

значение или единицу измерения): [ ], [ ] (в 

зависимости от выбранной функции). 
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2. Нажмите [ ]. 

3. Установите значения: [ ], [ ] (в зависимости от 

выбранной функции). 

4. Подтвердите ввод нажатием: [ ]. 

5. При необходимости повторите шаги 1 и 4. 

6. Сохраните ввод: [ ] → Сохранить и закрыть. 

Редактор ввода 

 
1. Выберите значение, которое нужно изменить (символ): 

[ ], [ ]. 

2. Подтвердите выбор значения: [ ].

Опции: 

 Переключение между верхним/нижним регистром: 

Выберите   

 Переключение между символами и цифрами: выберите 

 или  

 Вставить пробел: выберите . 

 Удаление символа перед курсором: выберите . 

3. При необходимости повторите шаги 1 и 2. 

4. Сохраните ввод: выберите . 

5.2.6. Сохранение значений 
> [ ] → Сохранить и закрыть. 
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6 Использование прибора 
 

6.1. Выполнение настроек 
 

1. Нажмите [ ]. 

 Будет открыто меню Опции. 

2. Выберите Настройки и задайте параметры: 
 
 

Обозначение Описание 

Яркость дисплея Яркость дисплея можно настроить в 
соответствии с окружающими 
условиями. 

Клавиши 
быстрого набора 

Одну из двух функциональных кнопок 
[–] можно запрограммировать для 

вызова наиболее часто используемых 
функций. 

Режим экономии 
энергии 

В целях экономии ресурса 
аккумулятора предусмотрена 
возможность установки 
автоматического выключения прибора 
или подсветки дисплея по прошествии 
определѐнного времени. 

Дата/время Предусмотрен выбор различных 
форматов даты/времени. 
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Обозначение Описание 

Пароль При установленной защите паролем 
следующие функции прибора будут 
доступны для выполнения только 
после ввода пароля: 

 Возврат к заводским настройкам 
прибора 

 Сброс настроек зонда 

 Обновление микропрограммы 

 Смена/удаление пароля 

 Имя зонда 
  

 
Если пароль утрачен, то для 
сброса настроек прибора 
необходимо обратиться в 
Сервисную службу Testo 

  

По умолчанию защита паролем не 
установлена. 

Единицы 
измерения 

Предусмотрено переключение между 
единицами измерения ИСО и США. 
Данная настройка относится только к 
единицам измерения значений и не 
влияет на расчѐтные параметры. 

Стандартные 
данные 

Значения температуры и абсолютного 
давления для внутреннего расчѐта 
стандартного расхода могут быть 
изменены. Заводские настройки: 25°C 
и 1013,25 гПа 

Параметры 
печати 

Выбор дополнительных сведений, 
которые необходимо включить в 
распечатку значений измерений. 

Язык Установка языка меню прибора. 
Выберите наиболее понятный язык. 
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Обозначение Описание 

Сброс Сброс с возвратом к заводским 
настройкам прибора: 

 Настройки 

 Данные калибровки 

 Пароль не установлен 

 Вкладка Избранное пуста 

 После возврата к заводским 
настройкам выключите прибор 

нажатием [ ] и затем снова 
включите. 

3. [ ] → Сохранить и выйти. 

 Прибор перейдѐт к виду представления Измерение. 
 

6.2. Настройка отображения значений 
измерений 
Вид отображения значений измерений можно настроить 
индивидуально для вкладки каждого зонда. Данные настройки 
сохраняются в зонде и применяются при его последующем 
подключении. 

 Выберите вкладку, для которой необходимо изменить вид 
отображения значений измерений. 

1. Нажмите [ ]. 

 Будет открыто меню Опции. 

2. Выберите функцию Экранное меню и задайте параметры: 
 

Настраиваемые параметры 

Обозначение Описание  

Мин/Макс При активной функции  в каждой 
строке будет показано: среднее 
значение, минимальное значение и 
максимальное значение. 

Для деактивации: выберите функцию 
заново. 
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Обозначение Описание  

Параметры 
отображения 

Параметры отображения каждой 
строки могут быть изменены 
индивидуально: 

 Изменение параметров и единиц 
измерения: Выберите строку [ ]. 

 Переместить/удалить/вставить 

строки [ ]. 

 Копировать строки во вкладку 

Избранное [ ].  

Строки, доступные для просмотра 
во вкладке Избранное, будут 
отмечены галочкой. 

Количество строк Выберите количество строк, 
единовременно доступных для 
просмотра. 

Если не все строки будут доступны для 
единовременного просмотра, то 
справа будет показана линейка 
прокрутки. Для просмотра остальных 
строк: [ ]. 

 Прибор перейдѐт к выбранному виду представления 
Измерение. 

см. Расчѐтные параметры измерений, стр. 26 
 

6.2.1. Расчѐтные параметры измерений 
В зависимости от подключѐнных зондов следующие расчѐтные 
параметры измерений могут быть также включены в вид 
представления значений измерений для измеряемых 
параметров. 

Рабочий расход 

Значение, рассчитывается путем умножения измеренного 
значения скорости воздуха на сечение при преобладающих 
условиях измерения (например, 56°C и 920 гПа). 

Стандартный расход 

Значение, рассчитанное по значению рабочего расхода, 
относительно значений, введѐнных при нормальных условиях 
(например, 25°C и 1013 гПа). 
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Степень увлажнения (зависит от давления) 

Единица измерения – г/кг: Указывает сколько грамм воды 
содержится в кг сухого воздуха. Используется для расчѐта 
значения абсолютного давления, вводимого для нормальных 
условий. 

Содержание воды 

Указывает на объѐмный процент пара воды в измеряемом 
газе. Единица измерения не является абсолютной (ппм или %). 

Точка росы 

Указывает на температуру, при которой происходит 
конденсация водяного пара в газе. 

Психрометрическая температура (зависит от давления) 

Психрометрическая температура смоченного термометра. 
Используется для расчѐта значения абсолютного давления, 
вводимого для нормальных условий 

Энтальпия (теплосодержание) 

Количество теплоты в измеряемом газе. Единица измерения – 
кДж/кг или БТУ/фунт. 

Абсолютная влажность 

Указывает, сколько грамм воды содержится в кубическом 
метре измеряемого газа. Единица измерения – г/м³. 

 

6.3. Вкладка Избранное 
Вкладка Избранное  – это фактическая рабочая область 
прибора. Здесь значения измерений, полученные различными 
зондами, могут быть объединены в одно измерение. Также 
данная область служит для запуска, сохранения и печати 
измерительных программ. 

В протокол измерений сохраняются только те значения 
измерений, которые доступны для просмотра во вкладке 
Избранное. 

Переместите параметры измерений индивидуальных зондов 
во вкладку Избранное для использования этих параметров в 
измерительных программах: 

 [ ] → Экранное меню → Параметры отображения → [ ] 
→ Добавить строку в Избранное. 
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6.4. Меню зонда 

Вызов функции: 

 [ ] → Меню зонда. 

Настраиваемые параметры 

Обозначение Описание 

Демпфирование 

(скользящее 
среднее значение) 

Тип и период демпфирования можно 
настроить индивидуально. 

Демпфирование можно 
активировать/деактивировать. 

Информация о 
зонде 

Просмотр имени, серийного номера и 
типа зонда. 

Имя зонда Имя зонда доступно для правки. 

Информация о 
калибровке 

Индивидуальные данные калибровки, 
сохранѐнные в зонде, доступны для 
просмотра. 

  

 
Зонды с цифровым выходом 
поддерживают прямое 
измерение и преобразование 
сигнала непосредственно в 
зонде. Данная технология 
позволяет устранить проблему 
погрешности измерений, 
связанной с используемыми 
приборами. 

Зонд может быть откалиброван 
без портативного прибора. 

Ввод данных калибровки с 
использованием программы 
EasyClimate позволяет 
исключить ошибки при 
отображении данных 
измерений. 
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Обозначение Описание 

Калибровка по 
влажности 

Калибровка по влажности возможна 
для следующих зондов: 

 Зонд влажности 

 Зонд качества воздуха 

 Обогреваемый зонд скорости 
воздуха с сенсором влажности 

  

 
Обогреваемый зонд скорости 
воздуха с сенсором влажности, 
необходимо деактивировать 
перед калибровкой. 

  

 

Сброс настроек 
зонда 

  

Будет выполнен сброс с возвратом к 
заводским настройкам зонда: 

 Отображение значений измерений 

 Имя зонда 

 Таблица поправок 

 Калибровка по влажности 

 Демпфирование 
 

 
 

6.5. Проводник 
В Проводнике все сохраненные значения отображаются с 
присвоенными им данными, аналогичными данным об 
измерительной программе и пользователе в заданной 
структуре. 

 
При выключении прибора несохранѐнные значения 
измерений будут утрачены! 

 
 

Переход к виду представления Проводник 

> Нажмите [ ]. 

 Будет показана структура Проводника. 
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Символ Функция 

 Для структурирования данных используются 
папки. Все элементы (такие как папки, места 
измерений, точки измерений и т.д.) 
сохраняются в корневой папке. 

 Сворачивание ветви дерева при выборе. 

 Развѐртывание ветви дерева при выборе. 

 Заводская точка измерения для сохранения 
измерительных программ, если не создано 
конкретное место измерения. 

 
Место измерения с именем и адресом 
клиента. У места измерения может быть 
несколько точек измерения. 

 
Точка измерения (например, вентиляционная 
шахта 1) с описанием места измерения и 
соотнесенными параметрами измерений, 
например, сечениями. Для точки измерения 
может быть несколько измерительных 
программ. 

 Измерительная программа с 
задокументированным процессом измерения, 
включая критерии запуска и остановки  
измерения (например, непрерывное или 
точечное измерение). 
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Сетка измерений (измерение потока и 
объѐмного расхода воздуха в системах 
вентиляции и кондиционирования воздуха 
согласно действующим стандартам) см.Сетка 
измерений, стр. 35 

 
Измерение турбулентности (измерение уровня 
комфортности согласно действующим 
стандартам) см. Измерение турбулентности, 
стр. 40 

 
Отчѐт о сохранѐнных данных измерений 

 
 

 
Структура Проводника может быть изменена с 
использованием программы EasyClimate и повторно 
импортирована в прибор. 

 
 

Создание новой папки 

Папка всегда создаѐтся в другой папке. 

1. Выберите (корневую) папку, в которой будет создана новая 
папка. 

2. [ ] → Новая папка. 

3. Введите имя.  

4. По завершении ввода: [ ] → Сохранить и закрыть. 

Другие функции папки 

 [ ] → Новое место измерений: создание нового места 
измерения в выбранной папке. 

 [ ] → Редактировать папку: изменение имени 
существующей папки. 

 [ ] → Удалить папку: удаление существующей папки, 
включая все созданные в папке объекты. 

Создание нового места измерения 

Место измерения всегда создается в папке. 

1. Выберите папку для создания места измерения. 

2. [ ] → Новое место измерения. 

3. Введите значения. 

4. По завершении ввода: [ ] → Сохранить и закрыть. 

Место измерения – прочие функции 

 [ ] → Новая точка измерения: создание новой точки 
измерения для выбранного места измерения. 
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 [ ] → Редактировать место измерения: внесение 
изменений в существующее место измерения. 

 [ ] → Удалить место измерения: удаление 

существующего места измерения, включая все созданные в 
нѐм точки измерений. 

Создание новой точки измерений 

Точка измерений всегда создаѐтся в месте измерения. 

1. Выберите место измерения для создания точки измерений. 

2. [ ] → Новая точка измерения. 

3. Введите значения.  

4. По завершении ввода: [ ] → Сохранить и закрыть. 

Точка измерений – прочие функции 

 [ ] → Выбрать точку измерения: выбор и отображение 

точки измерений в строке состояния в виде представления 
Измерение. Отчѐты будут сохранены для выбранной точки 
измерения. 

 [ ] → Редактировать точку измерения: внесение 
изменений в существующую точку измерений. 

 [ ] →Удалить точку измерения: удаление существующей 

точки измерений, включая все сохранѐнные для неѐ 
протоколы. 

 [ ] → Новая измерительная программа: определение 
параметров для нового отдельного измерения. 

 [ ] → Новая сетка измерений: выполнение сетки 
измерений, см. Сетка измерений, см.35 

 [ ] → Новое измерение турбулентности: выполнение 

измерения турбулентности, см.Измерение турбулентности, 
стр. 40 

Создание новой измерительной программы, см. 
Измерительная программа, стр. 33 

 

6.6. Измерения и измерительные программы 
 

Общие сведения об измерениях 

 В зависимости от измеряемых параметров к прибору 
подсоединяются определѐнные зонды. 

 Для некоторых (обогреваемых) зондов требуется фаза 
инициализации перед готовностью к измерениям. 

 

Фаза настройки: 
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 В целях обеспечения правильности результатов измерений 
для некоторых параметров измерений необходимо 
определять дополнительные параметры расчѐта, см. 
Выполнение настроек, стр. 23 

 

6.6.1. Удержание значений измерений 
Отображаемые значения измерений могут быть удержаны во 
вкладке Избранное или во вкладках зондов и выведены на 
печать. Значения измерений не могут быть сохранены в 
единый протокол. Создание измерительной программы, см. 
Измерительная программа, стр.33 

 [ ] → Удерживать. 

 Значение измерения будет удержано. На дисплее будет 

показано . 

 Отмена удержания: [ ] → Удерживать. 

Удержанные значения измерений доступны для печати, см. 
Печать значений измерений, стр. 45 

 

6.6.2. Измерительная программа 
Измерительные программы можно настраивать под 
соответствующие задачи измерений (например, под 
непрерывные или точечные измерения). Эти измерительные 
программы привязаны к определѐнной точке измерений. По 
завершении измерения протоколы измерений сохраняются с 
привязкой к соответствующей программе. 

 

Создание новой измерительной программы 

Измерительная программа создаѐтся для точки измерений. 

1. Нажмите [ ]. 

 Будет показан Проводник. 

2. Выберите точку измерений, для которой необходимо 
создать измерительную программу. 

3. [ ] → Новая измерительная программа. 
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4. Определите параметры. 
 

Параметр Описание  

Имя Имя, под которым измерительная 
программа будет сохранена в Проводнике. 

Точка измерений Выберите точку измерений, для которой 
назначена измерительная программа. 

Тип измерения  Непрерывное: Расчѐт среднего 
значения через определѐнный период 

 Точечное: Расчѐт среднего значения по 
отдельным текущим значениям, 
сохранѐнным в буфер с помощью [ ] 

или кнопки на рукоятке зонда. 

 Непрерывное/Точечное: Расчѐт 
среднего точечного для определения 
среднего значения за определѐнный 
период времени в каждой отдельной 
точке. 

Частота 
измерений 

Интервал регистрирования значений 
измерений. 

Критерий запуска  Вручную: Запуск измерения с помощью  

[ ]. 

 Непрерывно: Запуск измерения в 
заданное время. 

Критерий 
завершения 

 Вручную: Завершение измерения с 

помощью [ ] → Завершить. 

 Непрерывно: Завершение измерения в 
заданное время. 

 
 
 

 
Измерительная программа применяется только во 
вкладке Избранное. В протокол измерений сохраняются 
только те значения, которые доступны для просмотра 
во вкладке Избранное. 

 
 

5.  Сохранение настроек и переход к измерительной 

программе: выберите [ ] → Сохранить и начать 
измерения. 

 При отсутствии необходимости немедленного запуска 

измерения: выберите [ ] → Сохранить и закрыть. 

 
Другой метод создания измерительной программы во 
вкладке Избранное для выбранной точки измерения: 
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 [ ] → Применение → Измерительная программа. 

 
 
 
 

Запуск измерительной программы 
 
 

 
Если задана дата запуска, то программа будет 
запущена автоматически. В ручном режиме запуск 
программы осуществляется согласно приведѐнной 
инструкции. 

 
 

1. Выберите нужную измерительную программу. 

2. [ ] → Запуск измерительной программы. 

 В зависимости от выбранного критерия запуска программа 
должна быть запущена через [ ]. 

 

 
 

Измерительная программа – прочие функции 

 [ ] → Редактировать измерительную программу: 

внесение изменений в существующую измерительную 
программу. 

 [ ] → Удалить измерительную программу: удаление 
существующей измерительной программы. 

 

6.6.3. Сетка измерений 
Существуют различные методы измерения скорости и 
объѐмного расхода воздуха в системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха. В частности, эти методы 
различаются по диапазонам измерений. Прибор testo 480 
может комплектоваться тремя различными зондами скорости 
воздуха: 

 Гибкий обогреваемый зонд с сенсором влажности (включая 
измерение влажности и температуры) для малых скоростей 

 Зонд-крыльчатка, D 16 мм (включая измерение 
температуры) для средних скоростей 

 Трубка Пито для измерений в условиях высоких скоростей и 
высокого уровня загрязнений с большим процентным 
содержанием частиц 
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Дополнительные сведения по сетке измерений, а также 
по процедурам их проведения подробно приведены в 
справочнике Практические рекомендации по 
измерениям параметров окружающего воздуха 

компании Testo. Бесплатный экземпляр данного 
документа может быть предоставлен по запросу или 
загружен с сайта www.testo.ru. 

 
 
 

Выбор подходящей точки измерения 

Главным условием минимизации погрешностей измерений 
является выбор подходящей точки измерения. Необходимо 
соблюдать минимальные расстояния от точек разрыва: 

 От точек разрыва против направления потока соблюдайте 
зазор, по меньшей мере, в шесть раз превышающий 
гидравлический диаметр Dh = 4A/U (где "A" – сечение 
канала и "U" –окружность канала).  

 От точек разрыва по направлению потока соблюдайте 
зазор, по меньшей мере, в два раза превышающий 
гидравлический диаметр Dh = 4A/U (где "A" – сечение 
канала и "U" –окружность канала). 

Подготовка к измерениям 

 Зонд-крыльчатка D 16 мм, обогреваемый зонд с сенсором 
влажности или трубка Пито подсоединены. 

1. Включите прибор. 

2. В Проводнике для нужного места измерений создайте 
новую точку измерения. 

3. Задайте следующие параметры: 

http://www.testo.ru/
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Параметр Значения 

Температура, 
Относительная 
влажность и 
Абсолютное 
давление 

Параметры должны быть правильно 
введены или измерены. Это влияет на 
результаты измерений с использованием 
трубки Пито. 

У обогреваемого зонда имеется 
внутренний сенсор абсолютного 
давления. В данном случае ввод не 
требуется. 

Поправочный 
коэффициент 

Должен быть 1.00 (имеет 
пропорциональное влияние на расход). 

Фактор трубки 
Пито 

Должен быть введѐн только для 
измерений с использованием трубки Пито, 
см. Измерение с использованием трубки 
Пито, стр. 41. 

Геометрия канала Профиль и размеры канала. Выберите 

геометрию канала с помощью [ ]: 

Эл. мощность Вручную введѐнное значение. 
Используется только для регистрации. 

4. В Проводнике для точки измерения создайте новую сетку 
измерений, см.Проводник, стр. 29. 

5. Выполните следующие настройки для соответствия точке 
измерения: 

Параметр Значения 

Зонд Выберите зонд по серийному номеру с 

помощью [ ]. 
  

 
Если подсоединена трубка Пито, 
то измерение дифференциального 
давления выполняется при 
выбранном INT. 

  

 

Расположение 

точек измерения 
Количество точек измерения зависит от 
расстояния от точки разрыва и от 
неоднородностей в профиле. Более 
подробные сведения приводятся в 
справочнике "Практические рекомендации 
по измерениям параметров окружающего 
воздуха" компании Testo. 
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Параметр Значения 

Положение 
отверстия 

Выберите любое положение отверстия с 

помощью [ ] в зависимости от 

доступности канала. 

Пограничный 
интервал 

Например, можно учесть изоляцию стенок 
канала. Введѐнные значения влияют на 
координаты точек измерения. 

Неопределенность 
канала 

Предполагаемая неопределѐнность 
размеров канала. Введѐнное значение 
учитывается при расчѐте расхода. 

Неопределенность 
плотности 

(плотность 
воздуха, только 
для измерения с 
использованием 
трубки Пито) 

Когда все соответствующие параметры 
(температура, относительная влажность, 
абсолютное давление) измерены, 
указанное значение можно установить на 
0. 

 

6. Сохранение настроек и переход к измерительной 

программе: выберите [ ] → Сохранить и начать 
измерения. 

 При отсутствии необходимости немедленного запуска 

измерения: выберите [ ] → Сохранить и закрыть. 
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Проведение измерения 

 Все шаги, описанные в разделе "Подготовка к измерениям", 
выполнены. 

1.  Расположите зонд в точке измерения сетки измерений, 
показанной на дисплее в форме диаграммы. 

2. С помощью [ ] или кнопки встроенного измерения на 
зонде выполните перенос значения измерения. 

 Точка измерения будет отмечена галочкой. 

 

 Положение точки измерения будет автоматически 
перемещено в следующую точку на дисплее, и будет 
показано новое требуемое значение глубины погружения. 
Глубину погружения зонда можно определить по шкале на 
корпусе зонда. 

3. Повторяйте шаги 1 и 2 до завершения измерений во всех 
точках. 

 Отдельные значения измерения скорости потока 
используются для расчета средней скорости потока, из 
которой затем рассчитывается значение объемного 
расхода. 

 
 

 
Если в поперечном сечении определяются 
значительные различия в скоростях потока, количество 
точек измерения необходимо увеличить. 

Количество точек измерения будет считаться 
достаточным, если значения измерений для каждой 
области будут характерными непосредственно для 
окружающей среды этих точек, то есть, если их можно 
рассматривать как истинное среднее значение для 
данного участка области. 

 
 

4. Завершение сетки измерений: выберите [ ] → Сохранить 
и закрыть. 

 Протокол измерений будет сохранѐн в Проводнике для 
выбранной точки измерения. 
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6.6.4. Измерение турбулентности 
Подсоединѐнный зонд для измерения турбулентности 0628 
0143 позволяет рассчитывать турбулентность для 
определѐнного значения расхода в соответствии со 
стандартом DIN EN 13779. 

У зонда для измерения турбулентности 0628 0143 имеется 
внутренний сенсор абсолютного давления, используемый для 
автоматической компенсации. В данном случае ввод значения 
абсолютного давления не требуется. 

 Зонд для измерения турбулентности 0628 0143 
подсоединѐн. 

1. Нажмите [ ]. 

 Будет показан Проводник. 

2. Выберите нужную точку измерения. 

3. [ ] → Новое измерение турбулентности. 

–  Будет открыто окно расчѐта значения турбулентности. 

4. Приступите к измерению: [ ]. 

 Будет запущена функция расчѐта турбулентности. Время 
выполнения функции – 180 сек.  

 По завершении измерения: значение турбулентности будет 
показано в %. Расчѐт выполняется по следующей формуле: 

 

 
 

и будет показано значение интенсивности тяги согласно 
стандарту EN ISO 7730. 

5. [ ] → Сохранить и закрыть. 

 Протокол измерений будет сохранѐн для выбранной точки 
измерения. 
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6.6.5. Измерение с использованием трубки Пито 
Для измерения объемного расхода с использованием прямой 
трубки Пито для точки измерения необходимо ввести 
следующие параметры (ввод вручную или измеренные 
значения). 

 Температура  

 Относительная влажность 

 Абсолютное давление 

 
 

Эти три параметра учитываются при расчѐте объемного 
расхода. 

Для всех трубок Пито компании Testo используется единый 
фактор трубки Пито, который вводится вручную: 

 Трубки Пито компании Testo – 1,00 (0635 2245, 0635 2145, 
0635 2045 и 0635 2345) 

 Прямые трубки Пито – 0,67 (0635 2040, 0635 2140 и 0635 
2240) 

Фактор трубки для трубок Пито других производителей указан 
в соответствующих инструкциях. Также эту информацию 
можно узнать у поставщика трубок. 
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При возникновении вопросов по процедуре измерения см. 
Измерительная программа, стр. 33 или Сетка измерений, стр. 
35. 

 

6.6.6. Измерение с использованием воронки 
Для определения расхода в системах вентиляции необходима 
воронка для измерения объемного расхода. В комплект 
воронок (№ заказа – 0563 4170) входит воронка для 
тарельчатого клапана (200 x 200 мм) и воронка для 
вентилятора (330 x 330 мм). Отверстие воронки должно 
полностью и герметично закрывать вентиляционную решѐтку. 

1. Закрепите зонд-крыльчатку, D 100 мм, в рукоятке воронки. 

2. Подсоедините зонд-крыльчатку, D 100 мм, к прибору. 

3. Включите прибор. 

Для измерения с использованием воронки для точки 
измерения необходимо ввести следующие параметры, 
поскольку данные параметры влияют на результаты 
измерений: 

 Поправочный коэффициент для расхода: значение – 1,00 

 Данные геометрии канала (размеры используемой воронки) 
 
 

 
Вводимые переменные для воронок testovent 410/415 
приводятся в руководстве пользователя или на 
заводской табличке воронки. 

Для комплекта воронок testovent 417 используйте 
следующие сведения (отличные от сведений на 
заводской табличке): Ø8,5 см. 

 
 

При возникновении вопросов по процедуре измерения см. 
Измерительная программа, стр. 33. 

 

6.6.7. Измерение давления 
У прибора testo 480 имеется внутренний сенсор абсолютного и 
дифференциального давления. По этой причине для вывода 
измеренных значений давления используется вкладка Int. 

1.  Для измерения дифференциального давления 
подсоедините трубки (2) к + и к -. 
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Внимание! Опасность увечья в результате срыва 
напорной трубки с гнезда! 

 Убедитесь в надѐжности подсоединения. 

2. Включите прибор нажатием [ ]. 

3. Установите прибор в положение готовности к измерениям и 
зафиксируйте. 

 
 

 
Вид представления параметров на дисплее зависит от 
положения сенсора давления. 

 
 

4. Обнулите параметры на дисплее: [ ] → Обнулить. 

 Текущее значение измерения будет показано во вкладке Int 

в выбранных единицах измерения. 

 В виде представления параметров измените единицу 

измерения: [ ]→ Экранное меню → Параметры 

отображения → [ ]→ Выберите параметр измерения из 

списка → [ ] → [ ] → Сохранить и закрыть. 

При широком расхождении значений измерений рекомендуется 
использовать демпфирование. Демпфирование активируется 
через меню зонда, см. Меню зонд, стр. 28. 

 

6.6.8. Измерение CO2 
 Зонд CO2 измеряет абсолютное давление. Показанное на 

дисплее значение CO2 автоматически компенсируется в 
соответствии с абсолютным давлением. 

 В силу используемого сенсора уровень потребляемой 
мощности зонда достаточно высок. Для непрерывных 
измерений используйте блок питания. 

 Во избежание влияния содержания CO2 в выдыхаемом 
воздухе держите зонд как можно дальше от тела. 

 В случае внезапного изменения концентрации для зонда 
потребуется прибл. 30 - 60 сек. для адаптации к 
окружающим условиям. Для сокращения периода 
адаптации зонд можно слегка подвигать. 
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6.6.9. Сохранение значений измерений 
Все протоколы измерений, доступные для просмотра через 
Проводник, будут сохранены во внутреннюю память прибора. 

Сохранение значений измерений на карту SD 

 

1. Вставьте карту SD. 
 
 

 
Поддерживаются только карты SD объѐмом до 2 ГБ. 

 
 

2. Выберите корневую папку в виде представления 
Проводник. 

3. [ ] → Экспорт. 

 Будет показан диалог экспорта. 
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Импорт значений измерений с карты SD 
 
 

 
При импорте данных с карты SD будут удалены все 

имеющиеся во внутренней памяти прибора данные. 
 
 

 

1. Вставьте карту SD. 
 
 

 
Поддерживаются только карты SD объѐмом до 2 ГБ. 

 
 

2. Выберите корневую папку в виде представления 
Проводник. 

3. [ ] → Импорт. 

 Будет показан список пригодных для импорта данных. 

4. Выберите требуемую запись. 

 Будет показан диалог импорта. 
 

6.6.10. Печать значений измерений 
 
 

 
Выбор дополнительных сведений, которые необходимо 
включить в распечатку значений измерений, см. 
Выполнение настроек, стр. 23. 
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Из режима измерений 

 Принтер testo (0554 0549) включен. 

 Нужная вкладка выбрана. 

1. Совместите ИК-интерфейсы прибора testo 480 и принтера 
testo. 

2. Выберите [ ] → Печать. 

 Будут показаны выбранный вид представления измерений и 

. 

 Отображаемые на дисплее показания измерений будут 
выведены на печать. 

Из памяти прибора 

 Принтер testo (0554 0549) включен. 

1. Нажмите  [ ]. 

2. Перейдите к сохранѐнному протоколу измерений. 

3. Выберите [ ] → Открыть протокол измерений. 

 Будет открыт вид представления данных измерений. 

4. Совместите ИК-интерфейсы прибора testo 480 и принтера 
testo. 

5. Выберите [ ] → Печать. 

 Будет создана страница для отправки на печать. 
 
 

 
Сохранѐнные протоколы измерений также доступны 
для просмотра с использованием программы testo 
EasyClimate. 
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6.6.11. Перенос значений измерений 
 
 

 
Для просмотра и оценки результатов измерений на 
компьютере необходима программа testo EasyClimate. 

 
 

1. Подсоедините прибор к компьютеру с помощью кабеля 
мини-USB. 

 Прибор будет распознан компьютером как устройство 
хранения данных USB. Операционная система 
автоматически присвоит памяти прибора букву устройства. 
Эта буква будет отображаться в Windows Explorer. 

 
 

 
После подсоединения прибора к компьютеру кнопки 
управления прибора будут заблокированы. Управление 
прибором с помощью кнопок будет доступно только 
после отсоединения прибора от компьютера. 

 
 

2. Процедура чтения памяти прибора и обработки данных с 
использованием программы testo EasyClimate 
представлена в отдельном руководстве пользователя к 
программе testo EasyClimate. 
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7 Техническое обслуживание прибора 
 

Чистка прибора 

 При загрязнении корпуса прибора протрите его влажной 
тканью. 

 Не используйте высокоэффективных чистящих средств или 
растворителей. Можно использовать слабые бытовые 
чистящие средства и мыльную пену. 

 

7.1.1. Уход за аккумулятором 
 Перед началом работы полностью зарядите новый 

аккумулятор. 

 По возможности всегда разряжайте аккумулятор и 
заряжайте его полностью. 

 При низкой окружающей температуре время работы 
аккумулятора сокращается. Это сокращает заявленный срок 
эксплуатации аккумулятора. 

 Не допускайте длительного хранения аккумулятора в 
разряженном состоянии. (Оптимальные условия хранения: 
уровень зарядки – 50-80% и окружающая температура – 10-
20°C; перед дальнейшим использованием требуется полная 
зарядка). 

 Срок службы аккумулятора зависит от условий хранения, 
эксплуатации и от окружающих условий. Частое 
использование аккумулятора также сокращает его срок 
службы. При значительном сокращении срока службы 
аккумулятор необходимо заменить. 

 

7.1.2. Выполнение калибровки по влажности 
В процессе калибровки зонда, прибор testo 480 и 
подсоединѐнный зонд могут быть откалиброваны "с нулевой 
ошибкой в точке калибровки ". Характеристика зонда в точке 
измерения сдвигается с учѐтом фиксированного поправочного 
коэффициента (= смещение). Поправочный коэффициент 
вводится с использованием кнопок прибора. 

Комплект для калибровки Testo дает эталонное значение для 
расчѐта поправочного коэффициента для калибровки по 
влажности. 

Калибровка по влажности возможна для следующих зондов: 

 Зонд влажности 

 Зонд качества воздуха 
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 Обогреваемый зонд скорости воздуха с сенсором влажности 
 
 

 
Обогреваемый зонд скорости воздуха с сенсором 
влажности перед калибровкой необходимо 

деактивировать ([ ] → Отключить зонд). Только 

после этого зонд можно поместить в эталонные 
условия. 

 
 

 Прибор включен и зонд подсоединен. 

 Зонд помещен в эталонные условия (например, в буферный 
раствор с заданной влажностью) на время, требуемое для 
калибровки. 

 Время калибровки для зонда влажности составляет, по 
меньшей мере, 30 мин. 

 Время калибровки для зонда качества воздуха 
составляет, по меньшей мере, 1 ч. 

 Время калибровки для обогреваемого зонда с сенсором 
влажности составляет, по меньшей мере, 3 ч. 

 Вкладка соответствующего зонда станет активной. 

1. [ ] → Меню зонда. 

2. Выберите используемое эталонное значение (11,3%ОВ / 
75,3%ОВ). 

3. [ ] → Калибровка. 

 Во всплывающем окне на дисплее будет показано время до 
завершения калибровки.  

4. [ ] → Завершение. 

 Меню калибровки будет закрыто. 
 

7.1.3. Обновление микропрограммы 
У прибора предусмотрена возможность установки обновления 
микропрограммы. 

 
 

 
Микропрограмму можно также обновить с 
использованием программы testo EasyClimate. 

 
 

 Прибор включен. 

1. Загрузите последний файл микропрограммы с 
www.testo.ru/download-center (требуется регистрация). 

2. Распакуйте загруженный файл .zip. 

http://www.testo.ru/download-center
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3. Подсоедините прибор к компьютеру с помощью кабеля 
мини-USB. 

 Прибор будет распознан компьютером как устройство 
хранения данных USB. Операционная система 
автоматически присвоит памяти прибора букву устройства. 
Эта буква будет отображаться в Windows Explorer. 

 
 

 
После подсоединения прибора к компьютеру кнопки 
управления прибора будут заблокированы. Управление 
прибором с помощью кнопок будет доступно только 
после отсоединения прибора от компьютера. 

 
 

4. Скопируйте распакованный файл микропрограммы и папку 
res в папку Обновление. 

5. Отключите прибор от Windows (выполните безопасное 
удаление устройства). 

6. Отсоедините кабель USB. 

7. Выключите прибор. 

8. Включите прибор. 

 Обновление микропрограммы завершено. 
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8 Советы и справка 
 

8.1. Вопросы и ответы 
 

Вопрос Возможные проблемы/решения 

Мигает  Низкий заряд аккумулятора. 

 Перейдите на питание от сети. 

На дисплее загорается  

-+++- вместо вывода 

параметров измерений 

Значение превышает 
установленный диапазон 
измерений. 

 Соблюдайте допустимый 
диапазон измерений. 

На дисплее загорается  

+---+ вместо вывода 
параметров измерений 

Значение находится ниже 
установленного диапазона 
измерений. 

 Соблюдайте допустимый 
диапазон измерений. 

На дисплее загорается  

- - - - вместо вывода 
параметров измерений 

Сенсор прибора неисправен. 

 Свяжитесь с дилером или с 
Сервисной службой Testo. 

Не удаѐтся скопировать 
данные на карту 
SD/импортировать 
данные с карты SD. 

Карта SD защищена от записи. 

 Отключите защиту от записи 
(измените положение 
переключателя на карте SD). 

Прибор не реагирует на 
нажатие кнопок. 

Возникла внутренняя ошибка. 

1. Нажмите и удерживайте [ ] в 
течение >10 сек. 

 Отключите прибор. 

2. Включите прибор нажатием [ ]. 

 

При невозможности получить ответы на возникающие вопросы 
обратитесь в ближайшее представительство или в Сервисную 
службу Testo. Сведения о контактах приведены на задней 
обложке данного документа и на сайте www.testo.ru/service-
contact. 

 

http://www.testo.ru/service-contact
http://www.testo.ru/service-contact
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8.2. Принадлежности и запасные части 
 
 

Описание № заказа 

Системный кейс для измерений уровня 
комфортности 

0516 4801 

Системный кейс для сетки измерений 0516 4800 

Штатив для анализа микроклимата на 
рабочих местах + фиксаторы для 
портативного прибора и зонда; может 
также использоваться для удлинения 
зонда, например, для зонда 100 мм 

0554 0743 

Соединительный шланг из материала без 
содержания силикона, 5 м, макс. нагрузка 
– 700 гПа 

0554 0453 

Соединительный шланг из материала с 
содержанием силикона, 5 м, макс. нагрузка 
– 700 гПа 

0554 0440 

Комплект воронок с воронкой для 
тарельчатых клапанов (Ø200 мм) и 
воронкой для вентиляторов (330 x 330 мм) 
для приточного и вытяжного воздуха 

0563 4170 

Воронка для измерения объемного 
расхода Testovent 410 Ø340 мм/330 x 330 
мм + кейс 

0554 0410 

Воронка для измерения объемного 
расхода Testovent 415 Ø210 мм/190 x 190 
мм + кейс 

0554 0415 

Скоростной принтер Testo с беспроводным 
инфракрасным интерфейсом + 1 рулон 
термочувствительной бумаги и 4 батареи 
AA 

0554 0549 

 

Полный список всех принадлежностей и запасных частей 
приводится в каталогах продукции и брошюрах, а также на 
сайте www.testo.ru 

 

http://www.testo.ru/
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